
 

 

金华市义乌市配电网接入能力和容量受限情况（7 月） 

 
单位：义乌市供电有限公司 

类型 主变（台） 容量（千伏安） 线路长度（千米） 

220 千伏 17 3360（MVA） 210 

110 千伏 79 3850（MVA） 540 

35 千伏 0 0 15 

10（20）千伏 13872 7679.98（MVA） 3978.11 

配电公变数量（台） 5093 3437.7(MVA) 7148.84 

 

单位：义乌市供电有限公司 

序号 接入受限配电线路/台区 
额定接入容量 

（千伏安） 

剩余接入容量 

（千伏安） 
影响区域范围 

1 镇北 YC22 线 9000 600 义亭镇王林山工业区 

2 西何 Y2 变压器 315 30 后宅街道西何村 

3 白塔塘 Y3 配电室 400 40 义亭镇白塔塘村 

4 王阡一村 Y2 配电室 630 80 义亭镇王阡一村 

5 王阡三村 Y1 配电室 400 40 义亭镇王阡三村 

6 楼下村 Y1 配电室 400 40 稠江街道楼下村 

     

     

     

填写说明：1.本表数据为截止 2021 年 7 月。 

          2.本表应每月更新并向社会公开。 

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”。 


